INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

Wejherowo, dnia 7018 -03-19
OCENA JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 20/18
Dotyezy wodociagu publicznego Kopalino

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.]1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2017r., poz. 1261), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2017r poz. 328) oraz §21, §22
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdan z urzedowych badan jakosci wody oraz sprawozdan przekazanych
przez  administratora  wodociagu  realizowanych ~ wedlug  ustalonego  harmonogramu
i po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow

Data poboru ' Nr sprawozdania | . Miejsce poboru préby
2017-03-06 OLB.90.4411.0070.2017.BK Lubiatowo, ul. Baltycka 19
2017-05-08 535/2017* Kopalino. woda surowa
2017-05-08 332/2017* Kopalino, SUW
2017-07-03 0OLB.90.4411.0217.2017.BK Kopalino, ul. Bursztynowa 43
2017-09-04 686/2017* Lubiatowo, ul. Battycka 19
2017-11-14 981/2017* Kopalino, ul. Bursztynowa 43
*Kontrola wewngtrzna
stwierdza:

przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Kopalino




UZASADNIENIE

W okresie 06.03.2017r. ~ 14.11.2017r. w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociggu —
Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Choczewie, dokonano poboru prob - wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Kopalino.

Wykonano badania prébek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym oraz w zakresie parametréw promieniotworczych. W zakresie wskaznikow
bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml
wody, liczbg enterokokéw w 100 ml wody, ogélng liczbe mikroorganizmow w 22£2°C po 72 h
w I ml wody, ogélna liczb¢ mikroorganizméw w 36°C po 48 h w | ml wody, liczbe Closrtidium
perfringens tacznie z przetrwalnikami w 100 ml wody, w zakresie parametrow fizykochemicznych
i organoleptycznych oznaczono: barweg, metnoéé, odezyn, przewodnosé elektryczna, zapach, smak,
jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rte¢, sod,
indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ofow, wapn,
magnez, twardos¢, zasadowosé, bromiany, chlorek winylu, tetrachlorometan, £ trichloroetenu
i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, ¥ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, £ TIIM, pestycydy
chloroorganiczne, I pestycydow, natomiast w zakresic parametréw promieniotworczych
oznaczono: dawke orientacyjng, Rad 226-Ra, Rad 228-Ra, Radon 222-Rn, Tryt.

Na podstawie uzyskanych wynikéow badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu
publicznym Kopalino.

Woda 7z wodociggu publicznego Kopalino odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Choczewo

2. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Choczewie
3. ala



