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O C E N A JAKOŚCI W O D Y 

P R Z E Z N A C Z O N E J DO SPOŻYCIA P R Z E Z L U D Z I Nr 8/14 

za rok 2013 

Dotyczy wodociągu publicznego Szemudzka Huta 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt . l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(tekst jednolity Dz. U . z 201 l r . nr 212, poz. 1263 z poźn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania śc ieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123, 

poz. 858 z późn. zm.) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( D z . U . z 2007r. nr 61 poz. 417 późn zm.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie 

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz wyn ików badań laboratoryjnych 

tych próbek pobranych z wodociągu publicznego Szemudzka Huta, t j . : 

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru próby 

2013-02-11 0110/52/13 Szemudzka Huta 1 

2013-09-10 0618/52/13 Jeleńska Huta. ul. Okrężna 21 

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie 

bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym 

stwierdza: 

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szemudzka Huta 

U Z A S A D N I E N I E 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego upoważniony przedstawiciel Pańs twowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

z wodociągu publicznego Szemudzka Huta. 

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym 

i fizykochemicznym. W zakresie wskaźn ików bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml 

wody, Escherichia coli w 100 ml wody, natomiast w zakresie paramet rów fizykochemicznych 

i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, jon amonowy . 

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Szemudzka Huta. 
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