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Wejherowo, dnia 05 02
OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 2/15
za rok 2014

Dotvezy wodociagu publicznego Bojano

Na podstawie art. 4 ust.] pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 z pozn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzania §ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123,
poz. 858 z pézn. zm.) oraz §16 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z2007r. nr 61 poz. 417 z pézn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach poboru probek wody oraz wynikow badan laboratoryjnych

tych probek pobranych z wodociagu publicznego Bojano tj.:

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru proby
2014-02-24 0125/52/14 Bojano, ul. J. Wybickiego 38
2014-07-14 0420/52/14 Bojano, ul. J. Wybickiego 38
2014-09-09 0552/52/14 Koleczkowo, ul. Wejherowska 24
2014-11-17 1579/520/14 Bojano, ul. J. Wybickiego 38

dokonat oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w badanym zakresie
bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

e przvdatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Bojano

UZASADNIENIE

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego upowazniony przedstawiciel Pafnstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonal poboru préb wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Bojano.

Wykonano  badania  probek  wody w zakresie  bakteriologicznym,  organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbg bakterii grupy coli w 100 ml
wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbg enterokokéw w 100 ml wody, ogolna liczbg mikroorganizmow
w 2242°C po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych
oznaczono: barwe, metnos¢, odezyn, przewodnosc elektryczng, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny,
mangan, zelazo, fluorki, chlorki, siarczany, rtec, cyjanki, s6d, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel,
arsen, selen, kadm, antymon, oléw, I trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, L WWA, benzen,
1,2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, I pestycydow.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wejherowie stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Bojano.
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