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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 38/15

zarok 2014

Dotyezy wodociagu lokalnego pole namiotowe , Topaz” Lubiatowo

Na podstawie art. 4 ust.] pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowe] Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2011r, nr 212, poz. 1263 z pézn. zm.), oraz §16 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2007r. nr 61
poz. 417 z pozn. zm.) .
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokolach poboru probek wody oraz wynikéw badan laboratoryjnych

tych probek pobranych z wodociagu lokalnego pole namiotowe ,, Topaz™ Lubiatowo, tj.:

Data poboru | Nr sprawozdania Miejsce poboru préby liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2014-07-07 0398/52/14 pole namiotowe ,, Topaz” 4
2014-07-15 964/520/14 pole namiotowe ,, Topaz” 0

" pole namiotowe ,,Topaz™-
2014-07-15 965/520/14 0
zmywalnia naczyn

2014-08-04 0452/52/14 pole namiotowe ,, Topaz”™ 1
2014-08-20 408/51/W/14* pole namiotowe .. Topaz” 0
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie 0

*kontrola wewngtrzna

dokonat oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w badanym zakresie

bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

. przydatnosé wody do spozyeia przez ludzi z wodociagu lokalnego

pole namiotowe .., Topaz” Lubiatowo




UZASADNIENIE

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego upowazniony przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie dokonal poboru préb wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu lokalnego pole namiotowe ., Topaz” Lubiatowo.

Wykonano  badania  probek wody w  zakresie  bakteriologicznym,  organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbg bakterii grupy coli w 100 ml
wody, Escherichia coli w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrow fizykochemicznych
i organoleptycznych oznaczono: barwg, metnos$é, odczyn, przewodnos¢ elektryczna, zapach, smak,
jon amonowy.

W dniach 07.07.2014r. i 04.08.2014r. stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli w 100 ml badanej
wody. Powtorne badania wody nie potwierdzily przekroczen ww. wskaznika bakteriologicznego.

Na podstawie uzyskanych wynikow badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu lokalnym pole namiotowe

., Topaz” Lubiatowo.
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Otrzymuja:
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2, Topazs.c.” 84-200 Wejherowo ul. Niska 14
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