Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul, Obroficéw Helu 3
Tel: (58) 672-74-27, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl
www.psse-wejherowo.pl

SE.NS-30/4710/321/AJ /135

OCENA JAKOSCI WODY

Wejherowo, dnia 07.12.2015r.

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 112/15

Dotyczy wodociagu publicznego Bojano

Na podstawie art. 4 ust.] pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z2015r., poz. 1412), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §16 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wynikéw badaii laboratoryjnych probek pobranych z wodociagu publicznego Bojano,

tj.:

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru proby liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2015-11-27 322714/15/GDY* Bojano, hydrofornia 0
2015-11-27 22715/15/GDY* Bojano, studnia nr 1 0
2015-11-27 322716/15/GDY* Bojano, studnia nr 2 0
2015-11-27 322717/15/GDY* Bojano, studnia nr 3 0
2015-12-02 822/51/W/15% Bojano, studnia nr 2 0
2015-12-02 823/51/W/15*% Bojano, studnia nr 3 0
2015-12-02 824/51/W/15% Dobrzewino, SP 0
2015-12-02 825/51/W/15% Koleczkowo, Z5P 0
2015-12-02 827/51/W/15* Bojano, hydrofornia
2015-12-02 828/51/W/15* Bojano, studnia nr 1
2015-12-02 829/51/W/15% Bojano, ZSP
2015-12-03 830/51/W/15% Dobrzewino, ZSP
2015-12-03 831/51/W/15* Koleczkowo, ZSP
2015-12-03 833/51/Wi15* Bojano, hydrofornia
2015-12-03 834/51/W/15* Bojano, studnia nr 1
2015-12-03 835/51/W/15*% Bojano, ZSP
2015-12-04 841/51/W/15* o Bojano. studnia nr |
2015-12-04 842/51/W/15* Koleczkowo, ZSP

201541204 843/51/W/15* Bojano, hydrofornia 0
2015-12-04 844/51/W/15% 0

Bojano, ZSP




Data poboru | Nrsprawozdania Miejsce poboru préby liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
2015-12-04 845/51/W/15* Dobrzewino/Karczemki ZSP

2015-12-05 846/51/W/15* Koleczkowo, ZSP

2015-12-05 839/51/W/15* Kielno, ul. Migtowa 5

2015-12-05 838/51/W/15% Bojano, ZSP

2015-12-05 837/51/W/15* Bojano, hydrofornia

2015-12-05 836/51/W/15* Bojano, studnia nr |

: Najwyzsm dopuszczalne stezenie

I*kontréla we\#ﬁgl;trzna
dokonat oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jako$ci wody
w badanym zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
stwierdza:
e brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Bojano w czesci
dotyczacej zaopatrzenia w wode miejscowosci Koleczkowo
o przydatno§¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Bojano
zaopatrujacego mieszkafncow wsi Bojano, Karczemki, Dobrzewino i czes¢ Kielna

UZASADNIENIE

W okresie 27.11.2015r. - 05.12.2015r. w ramach wewnetrznej kontroli prowadzonej przez
Urzad Gminy Szemud dokonano poboru préb wody z wodociagu publicznego Bojano.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i organoleptycznym.

W zakresie wskaznikoéw bakteriologicznych oznaczono liczbg bakterii grupy coli w 100 ml wody,
Escherichia coli w 100 ml wody, enterokoki w 100ml wody, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C
po 72h, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, natomiast w zakresie parametrow
organoleptycznych oznaczono: zapach.

W zwiazku z wydaniem decyzji nr 31/ 15/HK z dnia 27.11.2015r. dotyczacej unieruchomienia
wodociggy Urzad Gminy Szemud w celu poprawy jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przeprowadzil dezynfekcje ujecia wody i sieci wodociggowej. Na czas prowadzonych dziatan
postawiono zastgpezy zbiorniki do poboru wody. Powiadomiono mieszkancow o zakazie spozywania
wody. Po zakonczeniu dezynfekeji przeprowadzono intensywne plukanie sieci wodociagowej oraz
pobrano wodg do badania.

Na podstawie uzyskanych wynikow badan wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie stwierdza brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym
Bojano w czgéci dotyczace] zaopatrzenia w wodg miejscowosci Koleczkowo z uwagi na obecnos¢
bakterii grupy coli. Natomiast dla miejscowosci Bojano, Karczemki, Dobrzewino i czesei Kielna woda
nadaje sie do spozycia przez ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydal dnia 07.12.2015r. decyzje
31A/15/HK w sprawie doprowadzenia jakosci wody przeznaczonej do spozycia  przez ludzi
do obowigzujacych wymagan sanitarnych w zakresie wskaznikow bakteriologicznych w wodociagu
publicznym Bojano w czgsei dotyczgcej zaopatrzenia w wodg miejscowosci Koleczkowo.

Woda z wodociggu publicznego Bojano w czgsci dotyczacej zaopatrzenia w wodg miej scowosci
Koleczkowo nie nadaje sig do spozycia przez ludzi w stanie surowym.
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