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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 07/16

Dotycezy wodociagu publicznego Szemud

Na podstawie art. 4 ust.l pkt.] Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §19 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi ( Dz.U. z2015r., poz. 1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
po rozpatrzeniu wynikdw badan laboratoryjnych prébek pobranych z wodociagu publicznego Szemud,

tj.:

Data poboru Nr préby Miejsce poboru proby
2015-01-19 0007 Szemud, ul. Szkolna 6
2015-02-18 5413/02* Szemud, hydrofornia
2015-04-16 5913/04* Donimierz, ul. Donimirskich 22
2015-06-25 11544/06/15* Szemud, ul. Gdanska 27
2015-08-13 4087/08/15* Szemud, ul. Wejherowska 19
2015:10-12 0416 Donimierz, ul. Donimirskich 22
2015-12-10 ) 4727/12/15* Szemud, ul. Szkolna 6

*Kontrola wewnetrzna

dokonal oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody

w badanym zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym

stwierdza:

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Szemud
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UZASADNIENIE

W okresie 19.01.2015r. — 10.12.2015r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociggu — Urzad
Gminy w Szemudzie, dokonano poboru préb wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Szemud.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli
w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbe enterokokéw w 100 ml wody, ogdlna liczbe
mikroorganizméw w 22+2°C po 72 h w 1 ml wody, liczbe Closrtidium perfringens tacznie ze sporami
w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych
oznaczono: barwe, metno$¢, odezyn, przewodnoéé elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, azotany,
azotyny, mangan, zelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rte¢, sod, indeks nadmanganianowy, bor,
bromiany, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, oféw, miedz,
L trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, £ WWA, benzen, 1,2 dichloroetan, akryloamid,
pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, ¥ pestycydéw, X THM,
twardos¢ ogolna.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatno$s¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu
publicznym Szemud.

Woda z wodociggu publicznego Szemud odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r., poz. 1989).
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