PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

Wejherowo, dnia

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 71/18
Dotyczy wodociggu publicznego Godetowo

Na podstawie arl. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowgej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. 2
2017r., poz. 1261), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2017r., poz.328 ze¢ zm.) oraz §21, §22
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi ( Dz.U, z 2017r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdan z urzgdowych badan jakosci wody oraz sprawozdan przekazanych
przez  administratora  wodociggu  realizowanych  wedlug  ustalonego  harmonogramu
i po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow
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rzvdatnos¢ wody do spozycia przez ludzi

z wodociggu publicznego Godgtowo
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UZASADNIENIE

W okresie 13.02.2017r. — 23.01.2017r. w ramach urzedowego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociggu
Gminny Zakiad Ustug Komunalnych w Leczycach, dokonano poboru prob wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Godetowo.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym,
fizykochemicznym  oraz  parametrow promieniotworczych. W zakresie  wskaznikéw
bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml
wody, enterokoki w 100 ml wody, ogélng liczbe mikroorganizméw w 22°C po 72h w 1 ml wody,
natomiast w zakresie parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwe,
metnos¢, odezyn, przewodnos¢ elektryczng, zapach, smak, Jon amonowy, azotyny, azotany,
fluorki, chlorki, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon,
otéw, siarczany, cyjanki, TTHM, benzo(a)piren, £ WWA, mangan, zelazo, rte¢, sod, chlorek
winylu, magnez, twardo$¢, wapn, zasadowosé, 1,2 dichloroetan, X trichloroetenu
i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy
triazynowe, X pestycydow. Ponadto wykonano wstepny monitoring substancji promieniotwérczych
tj. badania st¢zenia trytu, radonu i izotopéw promieniotwérczych radu: Ra-226 i Ra-228.

W prébkach wody pobranych w dniu 17.10.2017r. i 11.12.2017r. stwierdzono
pozanormatywng metnos¢ oraz zawartos¢ Zzelaza i manganu. Powtérne badania wody nie
potwierdzity przekroczefi ww. parametrow.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy I[nspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu
publicznym Godgtowo. Woda z wodociagu publicznego Godetowo odpowiada wymaganiom
sanitarnym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r,
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Leczyce
2. Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Leczycach
3. ala



