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Wejherowo, dnia 7118

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 96/16

Dotyczy wodociagu publicznego Swietlino

Na podstawie art. 4 ust.] pkt.] Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej

(Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z pdzn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz §19 Rozporzgdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi ( Dz.U. z2015r., poz. 1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu wynikéw badan laboratoryjnych probek pobranych z wodociggu publicznego
Swietlino, tj.:

Liczba bakterii z grupy coli
Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru préby
(itk/100ml)
2016-09-13 OLB.90.4411.0372.2016.HK Swietlino27 [T RS
2016-09-13 OLB.90.4411.0374.2016.HK Swietlino 9 0
2016-09-19 OLB.90.4411.0375.2016.HK Swietlino 27 0
2016-09-19 J OLB.90.4411.0376.2016.HK Swietlino 9 Eay 3

it

*kontrola wewnetrzna

dokonat oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody

w badanym zakresie bakteriologicznym,

stwierdza:

brak przyvdatnos¢ wody do spozycia przez ludzi

z wodociagu publicznego Swietlino




UZASADNIENIE

W okresie 13.09.2016r. — 19.09.2016r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego dokonano poboru

prob wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Swietlino.

Wykonano  badania  probek wody w  zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli
w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, natomiast w zakresie parametrow
fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: metnosé, barwe, odczyn, przewodno$é
elektryczng, zapach, smak, jon amonowy.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan wody pobranej w z dniach 13.09.2016r.
i 19.09.2016r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatnosci
wody do spozycia przez ludzi w wodociaggu publicznym Swietlino z uwagi na obecnos¢ bakterii grupy
coli.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wejherowie wdrozyl postepowanie
administracyjne w sprawie doprowadzenia jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
do obowigzujacych wymagan sanitarnych w zakresie parametréw mikrobiologicznych,

W wydanej decyzji administracyjnej nakazano m.in. unieruchomienie wodociagu,
poinformowanie odbiorcow wody o braku przydatnosci wody do spozycia, podjecie dzialan
naprawczych, majacych na celu zapewnienie wiasciwej jakosci wody. Na okres realizacji zarzagdzen
decyzji nakazano zapewni¢ wszystkim odbiorcom wode zdatng do spozycia tj. uruchomi¢ awaryjne

zaopatrzenie w wode.

Przedmiotowy wodociag zaopatruje w wode miejscowosé Swietlino, ogotem 253 osob.

Otrzymuja:

1. Jako strony w sprawie (za dowodem dor czenia): :
Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Le;?;zycach Ewa Bangsik
ul. Koscielna 17a 84-218 Leczyce '

IL. Do wiadomosci :

1. Wit Gminy Leczyce

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

ul. Fryderyka Chopina 11

84-200 Wejherowo

4. aa



